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Nebbevagen

272 97 GARSNAS
Avser
Dricksvatten Forordnandeanlaggning Dricksvatten for allméan forbrukning
Anlaggning : Gyllebo 1:29,Gyllebosjé Sf
Provplats : Hos anvéandare
Analysomfattning : Drv A Mikrobiologisk
Information om provet och provtagningen
Provtagningsdatum 1 2026-02-10 Ankomstdatum 1 2026-02-10
Provtagningstidpunkt : 10.30 Ankomsttidpunkt : 1810
Temperatur vid provtagning 11 °C Temperatur vid ankomst 1 4°C
Provets markning : 1:353 Ansattningsdatum : 2026-02-10
Provtagare : Stefan
VV=0 Anv=1 Nat=2 1
Desinfektion Nej=0 Ja=1 : 0
Avhéardning Nej=0 Ja=1 : 0
Analysresultat
Metodbeteckning Analys/Undersokning av Resultat Matosakerhet Enhet
SS-EN ISO 6222:1999 Odlingsb. mikroorg. 22°C 3d (1) <1 cfu/ml
SS-EN ISO 6222:1999 mod Langsamvéxande bakterier 7 d (1) <10 cfu/ml
SS028167-2 MF E.coli (1) <1 cfu/200ml
SS028167-2 MF Koliforma bakterier 35°C (1) <1 cfu/100ml
SS-EN ISO 7899-2 Intestinala Enterokocker (1) <1 cfu/100ml

(1) Resultat levererat av SGS Malmd

Angiven matosékerhet ar beraknad med tackningsfaktor k = 2. Méatosakerheten for ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhdllas fran laboratoriet efter begéran.

Kommentar

Kommentar om 6verskridet gransvarde avser analyser med gransvarden enligt Livsmedelsverkets foreskrifter om dricksvatten
(LIVSFS 2022:12) gallande dricksvatten hos anvandare.

Gransvardena avser endast utférda analyser med grénsvérde enligt foreskrifterna och utifran resultat, utan hansyn till
matosakerheten.

Ej kommenterade resultat ar inom gransvarde, eller gransvarde saknas.

For mer information, se www.sgs.com/analytics-se

Analysen av E.coli ar utford enligt SS028167-2 MF mod och SS-EN ISO 9308-1:2014 (enligt Kontrollwiki SLV).
Provtagningsfakta har lamnats av kund.

Odlingsbara mikroorganismer 22°C 3 dygn, ej pavisade.

Llnkoplng 2026-02-18 Kopia sénds till

Rapporten har granskats och godkénts av stefan.b@telia.com

Cornelia Lindeberg
Laboratoriechef
Kontrollnr 9577 3294 6316 8034

Resultat avser endast det insanda provet sdsom det har mottagits. Savida laboratoriet inte skriftligen godkant annat, far rapporten endast aterges i sin helhet.



